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Stellungnahme Vorbeugender Brandschutz 

 

Vorhaben 

 

 

Anschrift 

Anlage 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/32 "Mehrgenerationen-Campus 
Rosbach" und 26. Änderung des Flächennutzungsplanes 

      
51570 Windeck 
 

 
 
Zu dem v.g. Bauvorhaben wird in brandschutztechnischer Hinsicht wie folgt Stellung 
genommen: 
 
Vorbeugender Brandschutz 
 
1) Für das geplante Baugebiet mit einer Wohn – und Einzelhandelsnutzung muss 

eine ausreichende Löschwasserversorgung sichergestellt sein. Im vorliegenden 
Fall wird eine Löschwassermenge von mindestens 800 Liter/min. über einen 
Zeitraum von 2 Stunden für erforderlich gehalten. 
Die gesamte Löschwassermenge ist in einem Radius von 300 m um die entspre-
chenden Gebäude herum sicherzustellen. In einem Abstand von max. 75 m ist 
eine Erstentnahmestelle für die Feuerwehr vorzusehen. 

 
2) Die geplanten Gebäude müssen über eine für Feuerwehrfahrzeuge befahrbare 

Zufahrt (öffentliche Straße) erreichbar sein. Wenn Gebäude oder Gebäudeteile 
mehr als 50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, ist eine befahr-
bare Zufahrt gemäß § 5 BauO NRW zu Planen und entsprechend zu kennzeich-
nen. 



3) Bei den für die Feuerwehr befahrbaren Flächen sind die Vorgaben der Muster-
Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr in Fassung Februar 2007 (zuletzt ge-
ändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom Oktober 2009) zu 
beachten. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

Blinzler 


